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DPS.D.21.210.3.2016

Odpowiedzi na pytania dotyczace postgpowania nr DPS.D.21.210.1.2016

Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Gtownie w odpowiedzi na zadane pytania, wyjasnia:

Pytanie 1.

,» Czy wykonawca powinien uwzglednic¢ w projekcie wykonawczym instalacji systemu sygnalizacji
pozaru nastepujqce sterowania:

-wylqcznie wentylacji mechanicznej(kuchnia pralnia jadalnia),

-wylqczenie rozdzielni pieca,”

Odpowiedz 1.

Wykonawca w projekcie wykonawczym powinien uwzglednié przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do
obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany.

Pytanie 2.

»Czy winda funkcjonujgca w obiekcie posiada mozliwosé sterowania niq z przy pomocy systemu
sygnalizacji pozaru?

Odpowiedz 2.

Tak, winda posiada mozliwos¢ sterowania nig przy pomocy systemu sygnalizacji pozaru tj. system
zjazdu awaryjnego.

Pytanie 3.

., Prosimy o przekazanie wykazu wszystkich klap pozarowych i odcinajacych(wraz z parametrami)
ktére nalezy podtaczyc do systemu sygnalizacji pozaru”

Odpowiedz 3.

W Domu Pomocy Spotecznej bedg znajdowaé si¢ 4 klapy odcinajace ktére nalezy podlaczyé do
systemu sygnalizacji pozaru. W chwili obecnej nie ma mozliwosci przekazania parametréw klap.



Pytanie 4.

»W klatce ewakuacyjnej , ktorq nalezy wydzieli¢ pozarowo istnieje niefunkcjonujqcy system
oddymiania. Czy w zakresie wykonawcy bedzie réwniez zainstalowanie nowego systemu
oddymiania”.

Odpowiedz 4.

Tak, w zakresie wykonawcy bedzie zainstalowanie nowego systemu oddymiania.




